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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

на проектирование коммерческого узла учёта тепловой энергии у потребителя 

Потребитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образонательное учреждение «Детский 
сад №8 г. Выборга». 

Местонахождение потребителя: 
Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 17 (здание дошкольного учреждения). 

Тепловые наrрузкн потребителя: 
Qo111011 = О, 04890 Г1<ал/ч,· 
Q.,".; = 0,00659 Гкал/ч. 
Температурный графпн: системы теплоснабженпя: 
110°С/70°С - «зима»,·

65°С!50°С - «лето;>; 
Расчетная температура наружного воздуха: 
Тнв = -25°С. 
Харан:теристнка спстемы теплоснабжения в точн:е поставкп: 
двухтрубная, открытого типа. 
Расчётные пара1\1етры тепловоснтеля: 
- расчетный расход в точ1се поставки теплоносителя:
в подающе.11 трубопроводе - 1,662 т/ч; 
в обр,1111110.н трубопроводе -1,662 т/ч. 
- рабочее давленвс в точ1,е постав1си:
в подающем трубопроводе - 7, 4 кгс/см2

,· 

в обратном трубопроводе - 5, 6 кгс/ел/. 
- допусн:аемые потери давления в узле fчёта (на предельный расход):
на юмерительный участок - О, 15 кгс/см 
пр11соед11н11тельный диаметр в точн.:е поставки: 
подающий трубопровод -Ду 80 мм; 
обратный трубопровод -Ду 80 мм. 
Место установ1ш узлу учёта теплоnой энерпш: 
- оборудование узла учета располо:жить со стороны потребителя MC/1\CUJvtaльнo близко к гратще
бала11совой и эксплуатациотt0й ответственности меJ1сду теплоснабжающей организацией и
потребителем с учета.;,.,� реаль11ых воз.110J1сNостей на объекте.
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